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PowerWalker seria VI SB  

650/850/1000 
 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

 
Prezentul manual conţine instrucţiuni de siguranţă importante. Vă rugăm să citiţi şi să urmaţi cu atenţie toate aceste 

instrucţiuni pe parcursul instalării şi operării dispozitivului. Parcurgeţi până la sfârşit prezentul manual înainte de a 

încerca să desfaceţi din ambalaj, să instalaţi sau să folosiţi sursa de alimentare neîntreruptibilă. 

 
AVERTIZARE! Pentru a preîntâmpina riscul de izbucnire a unui incendiu sau riscul de şoc electric, instalaţi 

dispozitivul într-un spaţiu interior, cu temperatură şi umiditate controlate, fără contaminanţi conductibili. (Consultaţi 

specificaţiile referitoare la intervalele acceptabile de temperatură şi umiditate.) 
AVERTIZARE! În vederea reducerii riscului de supraîncălzire a sursei de alimentare neîntreruptibilă, nu acoperiţi 

fantele de ventilare ale acesteia şi evitaţi depozitarea sursei   în bătaia directă a razelor soarelui sau instalarea 

acesteia în apropierea unor dispozitive care emit căldură, cum ar fi calorifere sau încălzitoare. 
AVERTIZARE! Nu conectaţi la sursa de alimentare neîntreruptibilă dispozitive fără legătură cu calculatorul, cum ar fi 
echipamente medicale, echipamente de reanimare, cuptoare cu microunde, sau aspiratoare.  
AVERTIZARE! Nu permiteţi pătrunderea lichidelor sau introducerea de obiecte străine în sursa de alimentare 
neîntreruptibilă. Nu poziţionaţi băuturi sau recipiente   care conţin lichide pe sau în apropierea dispozitivului. 
AVERTIZARE! În eventualitatea unei urgenţe, apăsaţi butonul OFF (OPRIT) şi deconectaţi fişa de alimentare de la 
sursa de c.a., pentru a scoate complet din funcţiune sursa de alimentare neîntreruptibilă. 
AVERTIZARE! Scoateţi din priză sursa de alimentare neîntreruptibilă.înainte de a trece la curăţarea acesteia şi nu 
folosişi detergenţi lichizi sau sub formă de spray.  
AVERTIZARE! Servisarea acumulatorilor se va efectua sau se va superviza de personalul specializat în gestionarea 

acumulatorilor  şi în luarea măsurilor de precauţie care se impun. Asiguraţi-vă că personalul neautorizat nu are acces 

la acumulatori. 

 
INSTALAREA SURSEI DVS. DE ALIMENTARE NEÎNTRERUPTIBILĂ 

 
ÎNDEPĂRTAREA AMBALAJULUI  
Cutia ar trebui să conţină următoarele: (1) 1 buc. sursă de alimentare neîntreruptibilă, (2) 1 buc. manual de utilizare  
GHID DE INSTALARE HARDWARE  
1. Noua dvs. sursă de alimentare neîntreruptibilă poate fi folosită imediat după primire. Cu toate acestea, se 

recomandă încărcarea acumulatorului timp de cel puţin 8 ore pentru a se asigura atingerea capacităţii maxime de 
încărcare a acumulatorului. În timpul transportului şi depozitării, se poate pierde din capacitatea de încărcare. 
Pentru reîncărcarea acumulatorului, pur şi simplu lăsaţi dispozitivul conectat la o sursă de alimentare cu c.a. 
Dispozitivul se va alimenta atât din poziţia On (Pornit), cât şi din poziţia Off (Oprit).  

2. Cu sursa de alimentare neîntreruptibilă oprită şi scoasă din priză, conectaţi calculatorul, monitorul şi orice 
dispozitive de stocare a datelor alimentate extern (unitate Zip, Jazz drive, Tape drive), etc. la prizele alimentate 
pe acumulator. NU conectaţi imprimante laser, copiatoare, încălzitoare, aspiratoare, maşini de distrus documente 
sau alte aparate electrice cu consum mare la prizele alimentate pe acumulator. Necesarul mare de energie 
electrică al acestor aparate va supraîncărca şi este posibil să chiar avarieze sursa de alimentare neîntreruptibilă. 

3. Conectaţi sursa de alimentare neîntreruptibilă la o priză de curent cu împământare, cu 2 faze şi 3 fire (priză de 
perete). Asiguraţi-vă că priza de perete este protejată printr-o siguranţă sau un disjunctor şi că nu deserveşte 
echipamente electrice cu consum mare (spre exemplu, aer condiţionat, frigider, copiator, etc.). Evitaţi folosirea 
prelungitoarelor. 

5. Apăsaţi comutatorul pentru a porni dispozitivul. Se va aprinde becul lămpii indicatoare. iar sursa de alimentare va 
emite un sunet de avertizare specific („bip”). 

6. Dacă se detectează o supraîncărcare, se va auzi o alarmă sonoră, iar dispozitivul va emite un sunet lung de 
avertizare. Pentru a remedia problema, opriţi sursa de alimentare neîntreruptibilă.şi scoateţi din priză cel puţin unul 
dintre dispozitivele conectate la prizele alimentate de la acumulator. Aşteptaţi 10 secunde. Asiguraţi-vă că 
disjunctorul / siguranţa funcţionează normal, iar apoi porniţi din nou sursa de alimentare neîntreruptibilă. 

7. Pentru a păstra încărcarea optimă a acumulatorului, lăsaţi permanent sursa de alimentare neîntreruptibilă 
conectată la o priză de alimentare cu C.A.  

8. În vederea depozitării sursei de alimentare neîntreruptibilă pentru o perioadă îndelungată, acoperiţi sursa 

pentru a o proteja şi stocaţi-o cu acumulatorul complet încărcat. Reîncărcaţi acumulatorul la fiecare trei luni, 

pentru a-i asigura o durată îndelungată de viaţă. 

FUNCŢIONARE DE BAZĂ 
 
 

650/850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Întrerupătorul  

Apăsaţi întrerupătorul timp de 2 secunde pentru a pune sursa de alimentare neîntreruptibilă pe poziţia ON 
(PORNIT) sau OFF (OPRIT).  
Setare alarmă: Alarma sonoră poate fi pornită sau oprit prin apăsarea rapidă a butonului POWER de două ori. 
Setarea implicită a alarmei este pe On (Pornit). Pentru a opri alarma, apăsaţi rapid pe butonul POWER de două ori. 
Veţi auzi două sunete scurte atunci când alarma va fi dezactivată. Pentru a reporni alarma, apăsaţi rapid pe 
butonul POWER de două ori. Veţi auzi un singur sunet scurt atunci când alarma va fi reactivată.  

2. Indicatoare LED 



 
Indicatorul LED este iluminat atunci când sursa de alimentare neîntreruptibilă funcţionează.  

3. Cablu conectare  
Conectaţi la reţeaua de alimentare. 

4. Ieşire C.A.  
Sursa de alimentare neîntreruptibilă asigură alimentarea echipamentelor conectate pentru o funcţionare temporare 
neîntreruptă în cazul penelor de curent şi asigură protecţia împotriva supratensiunii şi şocurilor.  

5. Disjunctor intrare (doar pentru modelul 1000)  
Disjunctorul asigură protecţie optimă împotriva supraîncărcării.  

6. USB COMM. Port  
Acest port permite conectarea şi comunicarea dintre portul USB de pe calculator şi sursa de alimentare 
neîntreruptibilă  

 
DEFINIŢII PENTRU INDICATOARELE LCD ILUMINATE 

 
LED Alarmă Stare 

Pornit Oprit Normal 

Flash Sunet de bip o dată la fiecare 30 
secunde 

Întrerupere alimentare cu energie de la reţea - sursa de alimentare neîntreruptibilă 
asigură alimentarea pe acumulatori pentru echipamentele conectate. 

Flash Sunet de bip o dată la fiecare 2 
secunde 

Întrerupere alimentare cu energie de la reţea - sursa de alimentare neîntreruptibilă 
asigură alimentarea pe acumulatori pentru echipamentele conectate. Sunetele de 
bip rapide indică faptul că acumulatorul se va descărca în scurt timp. 

Pornit/Flash Sunet de bip o dată la fiecare 0,5 
secunde 

Supraîncărcarea intervine atunci când echipamentele conectate au un consum mai 
mare decât puterea nominală a dispozitivului. 
Opriţi sursa de alimentare neîntreruptibilă şi deconectaţi cel puţin unul dintre 
echipamentele conectate. 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Model VI 650 SB VI 850 SB VI 1000 SB 
Capacitate (VA-W) 650/360 850/480 1000/600 

Intrare 
Tensiune nominală 230V c.a. 
Frecvenţă nominală 50Hz 
Ieşire 

Tensiune de ieşire pe 
baterie 220–240V c.a. 
Tensiune de ieşire pe 
baterie 
Frecvenţă 

50 Hz+/-1% 

Protecţie supratensiune Disjunctor / Siguranţă 
Caracteristici fizice 
Dimensiuni ( WxHxD)(mm) 84x159x252 100x 189x325 

Masă 3,8kg 4,2kg 6,9kg 
Acumulator 
Fără întreţinere 
Acumulator plumb acid CB12-7(M)x1 CB12-8(M)x1 CB12-7(M)x2 

Timp tipic de încărcare 8 ore 
Diagnostice de avertizare 
Indicatoare Pornit/Utilizare acumulator 
Alarme sonore Pe acumulator, Baterie la nivel scăzut, Supraîncărcare, Eroare 
Factori de mediu 
Temperatura de 
funcţionare între 0°C şi 40°C 

Umiditatea relativă 
pentru funcţionare între 0 şi 90% 

Gestionare 

Auto-încărcare Da 

Auto-Restart Da 
USB COMM.Port Da, cu suport HID 

 
 

DEPANARE 
 

Problemă Cauză posibilă Soluţie 

Sursa de alimentare 
neîntreruptibilă nu face faţă la 

o aşteptare conform 
aşteptărilor. 

Acumulatorii nu sunt complet 
încărcaţi. 

Acumulatorul este uşor uzat. 

Reîncărcaţi acumulatorul lăsând sursa de alimentare neîntreruptibilă 
conectată la o priză de alimentare. 

Luaţi legătura cu echipa de asistenţă tehnică. 
Dispozitivul nu este conectat la o 

priză de c.a. Dispozitivul trebuie să fie conectat la o priză de 220/-240V. 

Sursa de alimentare 
neîntreruptibilă nu porneşte. 

Acumulatorul este uzat. Luaţi legătura cu echipa de asistenţă tehnică. 
Problemă mecanică. Luaţi legătura cu echipa de asistenţă tehnică. 

Ieşirile nu asigură 
alimentarea necesară a 

echipamentelor 

Siguranţa a sărit sau disjunctorul 
s-a decuplat datorită 

supraîncărcării. 

Opriţi sursa de alimentare neîntreruptibilă şi deconectaţi cel puţin unul dintre 
echipamentele conectate. 

Scoateţi din priză cablul de alimentare al sursei de alimentare 
neîntreruptibile, iar apoi înlocuiţi siguranţa sărită cu una nouă sau apăsaţi pe 
butonul disjunctorului. Conectaţi cablul de alimentare, apoi porniţi sursa de 

alimentare neîntreruptibilă. Asiguraţi-vă că siguranţa nouă îndeplineşte 
specificaţiile aplicabile. 

Acumulatorii sunt descărcaţi Permiteţi dispozitivului să se reîncarce timp de cel puţin 4 ore. 
Dispozitivul a fost avariat de 

o supratensiune sau descărcare 
electrică. 

Luaţi legătura cu echipa de asistenţă tehnică. 

 
DESCĂRCARE SOFTWARE 

 
Software-ul de gestionare Power Master furnizează o 
interfaţă prietenoasă cu utilizatorii pentru sistemele 
dvs. de alimentare cu energie electrică. Interfaţa 
utilizator grafică este intuitivă şi afişează la o singură 
privire informaţiile esenţiale. Vă rugăm să urmaţi 
procedura descrisă mai jos pentru a instala 
componentele software. 
Procedura de instalare: 
1.Descărcaţi Power Master  de pe site-ul web: 
http://powermaster.powerwalker.com  
2. Faceţi dublu clic pe fişier şi urmaţi apoi paşii pentru instalare. 
La repornirea calculatorului dvs, software-ul Power Master va apărea sub forma unei pictograme albastre, amplasate în zona de notificare.                           

 

Toate drepturile rezervate. Se interzice reproducerea fără permisiune  
 

http://powermaster.powerwalker.com/

